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°C Grado Celsius 
J Joule 
kW Kilo Watts 
kg Kilogramo  
Psi Libras sobre pulgada cuadrada 
L Longitud 
m  Metro 
m3/min Metro cúbico por minuto 
min Minuto 
Pa Pascal 











































Aire Sustancia gaseosa, transparente, inodora e insípida 
que envuelve la tierra y forma la atmósfera. 
 
Caudal Cantidad de aire comprimido transportado por unidad 
de tiempo a través de la red de distribución. 
 
Cero absoluto Es la temperatura teórica más baja posible y se 
caracteriza por la total ausencia de calor. 
 
CFM Utilizado para medir caudal en un sistema de aire 
comprimido, pies cúbicos por minuto. 
 
Codo Trozo de tubo que está doblado en ángulo o en arco 
y sirve para variar la dirección de una tubería o 
cañería.  
 
Compresor Aparato que sirve para reducir a menor volumen un 
líquido o un gas por medio de la presión. 
 
Entropía Magnitud termodinámica que indica el grado de 
desorden molecular de un sistema. 
 
FRL Abreviatura que se da al conjunto de filtro, regulador 




Humedad Cantidad de agua, vapor de agua o cualquier otro 
líquido que está presente en la superficie o el interior 
de un cuerpo o en el aire. 
 
Lubricante Sustancia grasa o aceitosa que se aplica a las piezas 
de un engranaje para que el rozamiento sea menor o 
más suave. 
 
Red Conjunto de cables, tuberías, vías de comunicación u 
otras cosas largas y finas que se encuentran o 
cruzan en numerosos puntos permitiendo algún tipo 
de transmisión, intercambio o movimiento de algo a 
través de ellos. 
 
Rentable Que produce un beneficio que compensa la inversión 
o el esfuerzo que se ha hecho. 
 
Secador Aparato o máquina eléctrica para secar. 
 
Termodinámica Parte de la física que estudia la acción mecánica del 
calor y las restantes formas de energía. 
 
Válvula Dispositivo que abre o cierra el paso de un fluido por 
un conducto en una máquina, aparato o instrumento, 










Este informe final se basa en el estudio del rediseño de la red de aire 
comprimido del área de servicio rápido del Ingenio Pantaleón, lugar en el que se 
llevó a cabo el Ejercicio Profesional Supervisado.  
 
En la actual red de aire comprimido se presentan muchos problemas por 
falta de mantenimiento o por un mal mantenimiento, este informe consta de tres 
capítulos: El capítulo de fase de investigación tiene como finalidad comprender 
las bases teóricas que influyen en la generación y distribución del aire 
comprimido; en el segundo capítulo, Fase de Servicio Técnico Profesional, se 
presentan los estudios realizados y las recomendaciones para el rediseño de la 
red de aire comprimido, presentando tablas, gráficas, figuras, entre otros, todo 
esto con la finalidad de poder proponer un rediseño rentable a la empresa; en el 
tercer capítulo se presentan los resultados de la fase de docencia impartida al 



















































Optimizar la red de aire comprimido en el área de servicio rápido para 




1. Rediseñar la red de aire comprimido. 
 
2. Analizar si el compresor es suficiente para abastecer la nueva red de aire 
comprimido. 
 
3. Realizar un estudio en ahorro de energía al implementar la nueva red de 
aire comprimido. 
 













































El aire comprimido es una de las formas de energía más utilizadas en la 
industria, como cualquier otra tiene un costo para generarla; no es gratis como 
mucha gente piensa, por lo que hacer un buen uso del aire es beneficioso para 
la empresa. La red de distribución muchas veces se ve afectada por el 
ambiente, mal mantenimiento, ausencia de mantenimiento o por mal uso de la 
misma. 
 
El área de servicio rápido es de mucha importancia en zafra, ya que es allí 
en donde se llevan a cabo los mantenimientos rápidos de equipo de arrastre de 
caña y cabezales, sabiendo que sin caña no hay producción de azúcar, no es 
necesario mencionar que estos equipos deben estar en óptimas condiciones,  
por lo que el uso de aire comprimido es prioritario en esta área, usándose para 
calibrar llantas y para uso de herramientas neumáticas.  
 
Al tener una red de aire comprimido en mal estado, atrasa los 
mantenimientos de los equipos de arrastre de caña y cabezales. Tomando en 
cuenta las necesidades de dicha área se presenta a continuación la propuesta 
para la mejora de la red de aire comprimido, presentando resultados de 
estudios realizados, todos estos con el fin de diseñar una red adecuada para 


















1.1. Descripción de la empresa 
 
A continuación, se realiza una reseña histórica del Ingenio Pantaleón, para 




La costa sur es conocida por su gran producción de azúcar, dado que la 
región tiene las condiciones adecuadas para poder cultivar la caña de azúcar. 
Ingenio Pantaleón está ubicado estratégicamente en km 86, Carretera al 
Pacífico, siendo un punto central a sus fincas, facilitando de esta manera el 
transporte de caña desde las fincas hacia el ingenio, situado también al costado 





El 20 de agosto de 1849, don Manuel María Herrera, adquirió la finca 
Pantaleón. A base de grandes esfuerzos y una gran visión, Pantaleón se 
diversificó, transformándose de una hacienda ganadera, a una finca de caña y 
productora de panela y, finalmente, convirtiéndose en un ingenio azucarero. En 
1883 muere don Manuel María Herrera y sus herederos fundan Herrera y 





El ingenio Pantaleón alcanzó el liderazgo de la industria azucarera de 
Guatemala en 1976, convirtiéndose en el ingenio de mayor volumen de 
producción del área centroamericana. En 1984 asumió la administración y el 
control de las operaciones del Ingenio Concepción, ocupando un importante 
lugar en cuanto al volumen de producción en el país. En el mes de junio de 
1998, continuando con la estrategia de crecimiento y diversificación geográfica, 
la organización adquirió el Ingenio Monte Rosa, localizado en la zona occidental 
de la República de Nicaragua. A finales del año 2000 se integran los tres 
ingenios y deciden participar como subsidiarias de la organización conocida 
como Pantaleón. 
 




Fuente: acerca de Pantaleón. www.pantaleon.com/Historia. Consulta: 25 de febrero de 2015. 
 
En el 2006 se asume otro gran reto en la estrategia de crecimiento al 
incursionar en Brasil, en una alianza estratégica con el grupo brasileño Unialco 
y el grupo Manuelita de Colombia, para la construcción y operación del ingenio 
sucro-alcoholero Vale do Paraná, localizado en Suzanápolis Oeste del estado 




En el mes de agosto de 2008, Pantaleón obtiene la administración del 
Ingenio La Grecia, ubicado en Choluteca, Honduras. Esta nueva alianza 
contribuirá a afianzar el liderazgo en la industria azucarera en América Latina, 
cumplir con la visión a largo plazo de la organización y permitir combinar 
fortalezas y cooperar con el desarrollo sustentable de la industria en Honduras. 
 
En los últimos 36 años, Pantaleón ha mantenido un desarrollo acelerado, 
construyendo modernas plantas y realizando inversiones productivas en el agro 
y la industria, con tecnología de punta y procesos innovadores que le han 
permitido ser reconocido como uno de los principales productores eficientes de 
bajo costo en el mundo. 
 
1.1.3. Propósito, visión y valores 
 
El propósito de Pantaleón es: promover el desarrollo, transformando 
recursos responsablemente.  
 
Siendo su visión: en el año 2030, seremos una de las 10 organizaciones 
más importantes del mundo en la industria azucarera y productos relacionados.  
 
Los valores de Pantaleón están comprendidos en:  
 Integridad y honestidad 
 Mejora y cambio permanente con visión a largo plazo 
 Respeto por las personas relacionadas y compromiso por su éxito 
 
Las iniciativas estratégicas que permitirán alcanzar nuestra visión son: 
 Crecimiento de la molienda 
 Desarrollo de adyacencias 
 Efectividad operacional 
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 Innovación y tecnología 
 Desarrollo del capital humano 
 Responsabilidad social empresarial 
 
1.2. Descripción del problema 
 
En ingenio Pantaleón es prioridad tener la mayor cantidad de equipos 
transportando cañas desde las fincas cañeras hasta el ingenio, por lo que en 
zafra se habilita el área de servicio rápido. Tal como su nombre lo indica en esta 
área se les da un servicio rápido a todas las unidades transportadoras de caña, 
en dicha área se necesita que el trabajo sea lo más eficiente posible, 
permitiendo de esta manera trabajar la mayor cantidad de unidades posible, 
evitando atrasos en el transporte; en el área se cuenta con varios servicios 
como, oxigeno, acetileno, energía eléctrica y aire comprimido.  El problema a 
tratar en este proyecto es en el servicio de aire comprimido; actualmente se 
puede observar un pobre diseño de la red, teniendo demasiadas derivaciones y 
cambios de dirección innecesarios, debido a que en el área son utilizadas 
herramientas neumáticas, tales como pistolas de impacto, trickets hidro-
neumáticos, entre otros. También es utilizado el servicio de aire comprimido 
para calibración de las llantas de todos los equipos que pasan por el área. Por 
lo que realmente es importante realizar una mejora a la red de aire comprimido. 
 
1.3. Definiciones básicas 
 
Existe el paradigma que el aire comprimido es una fuente de energía 
inagotable ya que el aire en el ambiente es ilimitado y puede ser comprimido 
una cantidad indefinida de veces, pero se debe tener en cuenta que para poder 
comprimir el aire se necesita de otro tipo de energía; habiendo dicho esto se 
debe saber que el aire comprimido no es gratis como muchos piensan, por lo 
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tanto un buen manejo del mismo reducirá costos y aumentará la rentabilidad del 
servicio prestado. 
 
El aire comprimido no es más que el aire del medio ambiente capturado, 
haciéndolo pasar por un medio compresor que incrementa la presión, 
reduciendo el volumen en la mayoría de los casos, el aire al ser descomprimido 
libera energía y vuelve a su estado natural, por lo que lo mejor para poder 
mantener un suministro de aire correcto es mantener el compresor en óptimas 
condiciones.  
 
El compresor no solamente tiene que estar en buenas condiciones sino 
que también debe ser adecuado para el uso que se le vaya a dar, y que este 
sea adecuado para satisfacer la demanda de aire comprimido, de lo contrario el 
sistema perderá presión, lo que se verá reflejado en un mal funcionamiento de 
las herramientas y equipo que utilice el servicio de aire comprimido. 
 
Un buen sistema de aire comprimido es el que puede mantener un flujo 
constante de aire sin perder presión dentro del sistema, se debe mencionar que 
un sistema siempre tendrá pérdidas de presión por distintas cusas, tales como 
la fricción dentro de la tubería, pérdidas por fugas en el sistema, por accesorios, 
etc. Por lo que todas estas pérdidas deben ser consideradas para el diseño de 
la red de aire comprimido y para la elección del compresor. 
 
1.3.1. Unidades físicas 
 
Es importante entender las unidades físicas, para entender datos 







La fuerza sobre un centímetro cuadrado de una columna de aire, desde el 
nivel del mar hasta el límite de la atmosfera, es de aproximadamente 10,13 N. 
Por lo tanto, la presión atmosférica es equivalente a 10,13 x 104 Pa; cuanto 





En el caso de los gases es más difícil definir la temperatura de forma 
clara, ya que la temperatura es una medida de la energía cinética de las 
moléculas, las moléculas se mueven más rápidamente cuanto mayor sea la 
temperatura; por el contrario, la ausencia de movimiento de las moléculas se 
conoce como cero absoluto. 
 
 Capacidad térmica 1.3.1.3.
 
El calor es una de tantas formas de energía, esta se representa por la 
energía cinética de las moléculas desordenadas en una sustancia. La 
capacidad térmica es también conocida como capacidad calorífica o entropía, y 
se refiere a la cantidad de calor necesaria para producir un cambio de unidad 
de temperatura (1K) y se expresa en J/K. 
 
Aunque es más utilizado el calor específico o entropía específica, esta se 
refiere a la cantidad de calor necesaria para producir un cambio de temperatura 
(1K) en una masa unitaria de sustancia (1kg). Y es expresada en J/(kg x K), 
este tiene la característica de no ser constante, sino que aumenta, en general, a 





El trabajo mecánico se puede definir como el producto de una fuerza por 
la distancia en la que actúa sobre un cuerpo, al igual que el calor, el trabajo es 
energía que se transfiere de un cuerpo a otro, la diferencia es que se trata de 
fuer en lugar de temperatura.  
 
Un claro ejemplo es la compresión de un gas en un cilindro cuando es 
desplazado un pistón. La compresión se produce como resultado de la fuerza 
que mueve el pistón; de esta forma, la energía se transfiere del pistón al gas 
encerrado. Esta transferencia de energía  es trabajo, en el sentido 
termodinámico de la palabra. El resultado del trabajo puede tener muchas 
formas, tales como cambios de energía potencial, la energía cinética o la 
energía térmica. 
 




La potencia es el trabajo realizado por unidad de tiempo. Es una medida 
de la rapidez con la que se puede hacer un trabajo. La unidad SI de la potencia 
es el Vatio: 1 W = 1 J/s; Por ejemplo la potencia o flujo energético al eje de 
accionamiento de un compresor, es numéricamente similar al calor emitido 
desde el sistema, más el calor aplicado al gas. 
 
 Caudal volumétrico 1.3.1.6.
 
El caudal volumétrico de un sistema es una medida del volumen del fluido 
que circula por unidad de tiempo. Esta puede calcularse como el producto de la 
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velocidad media del mismo y del área de la sección transversal del caudal. La 
unidad de medida SI del caudal es m3/s. Sin embargo, también es utilizada con 
frecuencia la unidad de litros/segundos. 
 
En el caso de los compresores, para el aire suministrado (FAD), el caudal 
de salida del compresor se recalcula como caudal volumétrico de aire libre a las 
condiciones estándar de entrada (presión de entrada 1 bara  y temperatura de 
entrada 20 ᵒC) 
 
1.4. Descripción del servicio rápido 
 
El área de servicio rápido es indispensable en la temporada de zafra, se 
encargada de darle mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de arrastre 
de caña, y realiza servicio a los cabezales y carretas; se lleva un control 
programado para asegurar que los equipos se reciban el servicio en su 
momento.  
 
1.4.1. Descripción de trabajos en llantera 
 
En el área de llantera del servicio rápido se realizan tareas de inspección y 
mantenimiento de llantas y rines de servicio; en las llantas se revisa presión y 
estado de la llanta, si la llanta presenta problemas es reemplazada por una 
nueva o reparada, de la misma manera los rines son inspeccionados en busca 
de desperfectos causados por la fatiga del material o por un apriete incorrecto 
de los pernos. 
 
Se debe mencionar que es una de las áreas con más mantenimientos 
debido a que las llantas son sometidas a un gran esfuerzo con el fin de 
transportar la caña de manera más eficiente.  
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Las llantas sufren desgaste debido a que la mayoría de rutas internas del 
ingenio son de terracería, esto a veces causa que rocas queden atoradas 
dentro del espacio entre par de llantas.  
 
La demanda de aire en el área de llantera es una de las más grandes 
debido a la cantidad de llantas que necesitan mantenimiento diariamente, por lo 
que se verá beneficiada por la realización de este proyecto. 
 
1.4.2. Descripción de trabajos en área de cabezales 
 
En el área de servicio rápido de cabezales se llevan a cabo 
mantenimientos que puedan ser cubiertos en menos de dos horas, de lo 
contrario en cabezal es ingresado al área de taller de cabezales en donde se 
trabajan todos sus problemas. 
 
En esta área se hace revisión de niveles de aceite, de refrigerante, 
funcionamiento de aire acondicionado, sistema eléctrico, luces, frenos, filtros. 
 
Se realizan mantenimientos preventivos programados para cada cabezal, 
previniendo, de esta manera, tener que recurrir a mantenimientos correctivos. 
 
1.4.3. Descripción de servicio rápido de equipos de arrastre 
 
En el área de servicio rápido se da mantenimiento preventivo y en su 
mayoría correctivo a las carretas y dollies. 
 
El equipo de arrastre es revisado por el encargado del área, para poder 
resolver todos los problemas que estos presenten, tomando en cuenta también 
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los comentarios del piloto, y de esta manera poder realizar un mantenimiento 
correcto. 
 
Al igual que en el área de cabezales, si el tiempo estimado para el 
mantenimiento correctivo excede las dos horas, es enviado al taller de carretas. 
 
1.5. Ahorro de energía 
 
Con la implementación de la mejora de la red de aire comprimido en el 
área de servicio rápido no solo se pretende tener disponible un mejor servicio, 
sino también reducir costos, debido a que en la red actual se perciben muchas 
deficiencias, teniendo demasiadas derivaciones innecesarias, así como una 
gran cantidad de fugas a lo largo de toda la red; en la red actual se han hecho 
malas reparaciones, lo que causa pérdida de aire y como ya se ha mencionado 
anteriormente, el aire comprimido no es gratis, por lo que cada una de estas 
fugas representan un gasto fijo e innecesario para la empresa. Con base en 
tablas se calculó a cuánto equivale cada una de las fugas en función del 


















Fuente: AYRFUL. Ahorro de energía en los sistemas de aire comprimido. 
http://www.ayrful.com.ar/tablas.htm. Consulta 1 de agosto de 2016. 
 








Por consiguiente, se evaluaron las fugas del sistema, determinando un 
diámetro aproximado para la realización de la tabla II. 
 




Fuente: elaboración propia,  con base en la tabla I. 
 
Teniendo estos datos se puede proceder a evaluar si la implementación 
del proyecto será rentable para la empresa, pudiendo observar que el gasto por 
fugas es alto; al implementar una nueva red de aire comprimido reduciendo al 
máximo las fugas el dinero desperdiciado podrá recuperarse, haciendo al 





























Diámetro de fuga 1 
(mm)
Diámetro 
de fuga 2 
(mm)
2 1 0,8 0
5 2 6,4 1,6
6 1 0,8 0
8 1 1,6 0
10 1 1,6 0
14 1 3,2 0








NOTA: Valores con 
base en tabla II











Cálculo para columna 5
161 348,59 Se muestran solo las 









































2.1. Características técnicas de la maquinaria 
 
Se presenta a continuación soporte teórico utilizado para la realización del 
servicio técnico profesional, teniendo en cuenta el equipo necesario para 
mejorar el servicio de aire comprimido. 
 
2.1.1. Tipos de compresores 
 
Existen dos principios de compresión de aire: la compresión de 
desplazamiento positivo y la compresión dinámica. 
 
Figura 2. Tipos de compresores 
 
 
Fuente: http://dinagasunefaim.blogspot.com/. Consulta: 25 de noviembre de 2015. 
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 Compresión de desplazamiento positivo 2.1.1.1.
 
Este tipo de compresor encierra un volumen de aire o gas, 
incrementándole la presión por medio de reducir dicho volumen mediante el 
desplazamiento de uno o más elementos en movimiento.  
 
2.1.1.1.1. Compresor de pistón 
 
El compresor de pistón es el más antiguo y común de todos los 
compresores industriales, este se puede encontrar en variantes de simple o 
doble efecto, lubricado o exento de aceites, y con diversidad de cilindros y 
diferentes configuraciones. 
 








2.1.1.1.2. Compresor de diafragma 
 
En estos compresores su diafragma es accionado de forma mecánica o 
hidráulica, los accionados mecánicamente son empleados para bajas presiones 
y caudales pequeños, mientras que los accionados hidráulicamente se usan 
para aplicaciones de alta presión. 
 




Fuente: http://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn201.html. Consulta: 25 de noviembre 
de 2015. 
 
2.1.1.1.3. Compresores de Tornillo 
 
El principio de compresión de un compresor de desplazamiento rotativo en 
forma de tornillo fue desarrollado durante la década de 1930, teniendo la 
necesidad de un compresor rotativo que entregará un elevado caudal y que 
permanezca estable en condiciones de presión variables. 
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Las piezas principales del elemento de tornillo son los rotores hembra y 
macho, girando en direcciones opuestas y sin disminuir el volumen entre ellos y 
la carcasa.  Cada elemento de tornillo tiene una relación de presiones integrada 
fija que depende de su longitud, del paso del tornillo y de la forma de la 
lumbrera de descarga.  
 
El no tener válvulas y fuerzas mecánicas que ocasionen desequilibrio, 
significa que puede funcionar con una alta velocidad del eje y puede combinar 
un gran caudal con unas pequeñas dimensiones exteriores.  
 











2.1.1.1.4. Compresores de uña 
 
El compresor de uña consta de dos rotores que giran en sentido contrario 
en una cámara de compresión. El proceso se divide en tres fases: aspiración, 
compresión e impulsión. Durante la fase de aspiración, el aire ingresa en la 
cámara de compresión hasta que los rotores bloquean la entrada, durante la 
fase de compresión, el aire aspirado se comprime en la cámara, que se reduce 
cada vez más a medida que los rotores giran. Durante la compresión, la 
lumbrera de salida está bloqueada por uno de los rotores mientras que la 
entrada permanece abierta  para aspirar  aire nuevo en la sección opuesta de la 
cámara de compresión. La descarga se da cuando uno de los rotores abre la 
lumbrera de salida y el aire comprimido se expulsa de la cámara de 
compresión. 
 
Figura 6. Compresor de uña 
 
 
Fuente: Atlas Copco. Manual del aire comprimido. p. 38. 
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2.1.1.1.5. Compresores de scroll 
 
Es normalmente exento de aceite con desplazamiento orbital, es decir, 
comprime una cantidad específica de aire en un volumen cada vez más 
pequeño, el elemento compresor se compone por una espira fija en una 
carcasa y una espiral móvil excéntrica accionada por motor, las espirales son 
montadas con un desfase de 180ᵒ para formar bolsas de aire con un volumen 
que se va reduciendo gradualmente. 
 
Figura 7. Compresor de scroll 
 
 
Fuente: Atlas Copco. Manual del aire comprimido. p. 39. 
 
2.1.1.1.6. Compresores de paletas 
 
El principio de funcionamiento de un compresor de paletas es el mismo 
que el de muchos motores neumáticos. Las paletas se fabrican normalmente 
con aleaciones especiales. La mayoría de los compresores de paletas son 
lubricados con aceite. 
 
Un rotor con paletas radiales flotante es montado excéntricamente en una 
carcasa cilíndrica o estator, Cuando el rotor gira, las paletas son desplazadas 
contra las paredes del estator debido la fuerza centrífuga, el aire se aspira 
cuando aumenta la distancia entre el rotor y el estator. El aire se captura en las 
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diferentes bolsas del compresor, cuyo volumen se reduce con la rotación y el 
aire es descargado por las lumbreras de salida. 
 




Fuente: Atlas Copco. Manual del aire comprimido. p. 40. 
 
 Compresores dinámicos 2.1.1.2.
 
Lo compresores dinámicos están disponibles en diseño axial y radial. 
También son conocidos normalmente como turbocompresores. Los que tienen 
diseño radial se denominan compresores centrífugos. Los compresores 
dinámicos funcionan a presión constante, a diferencia de los compresores de 
desplazamiento positivo que funcionan con caudal constante. Estos se ven 
afectados por los cambios de temperatura de entrada, ya que al cambiar 
también hay un cambio en la capacidad. 
 
2.1.1.2.1. Compresores centrífugos 
 
Estos compresores se caracterizan por tener un flujo de descarga radial, el 
aire entra por el centro de un rodete dotado de álabes radiales y es impulsado 
hacia su perímetro por las fuerzas centrífugas; este movimiento radial del aire 
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también genera un aumento de la presión y energía cinética. Antes de ser 
dirigido al centro del rodete la siguiente etapa de compresión el aire pasa por un 
difusor y una voluta o carcasa espiral donde la energía cinética se convierte en 
presión. 
Figura 9. Compresor centrifugo 
 
Fuente: TORRES, Argelio. Compresores neumáticos.  
http://rogelioatenco.blogspot.com/2015/05/compresores-neumaticos.html. Consulta 2 de agosto 
de 2016. 
 
2.1.1.2.2. Compresores axiales 
 
Los compresores axiales tienen un flujo axial. El aire circula paralelo al eje 
del compresor a través de hileras de álabes giratorios y estacionarios, de esta 
manera la velocidad del aire aumenta gradualmente, al mismo tiempo que los 




Estos suelen ser de menores dimensiones que los centrífugos y funcionan 
por lo general a mayores velocidades, son utilizados para elevados caudales 
constantes, a una presión relativamente moderada. 
 
2.1.2. Herramientas neumáticas 
 
Las herramientas neumáticas son de suma importancia para el 
mantenimiento de los equipos de arrastre de caña, a continuación se muestran 
algunas herramientas y sus características. 
 
 Pistola de impacto 2.1.2.1.
 
Las pistolas de impacto son una de las herramientas más importantes en 
el taller ya que al hacer uso de estas se realizan los trabajos de manera más 
eficiente, estas constan de una carcasa generalmente de magnesio; da una 
serie de golpes rotativos sobre el vaso de ajuste y, de esta manera, produce un 
par. Una de las muchas ventajas de utilizar pistolas de impacto es su elevada 
relación potencia/peso, lo que permite un apriete. 
 
Figura 10. Pistola neumática de impacto 
 
Fuente: Herramientas. http://www.ingersollrandproducts.com. Consulta: 12 de junio de 2015. 
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Figura 11. Pistola neumática de impacto 
 
Fuente: Herramientas. http://www.ingersollrandproducts.com. Consulta: 12 de junio de 2015. 
 
 Tricket neumático 2.1.2.2.
 
El principio de funcionamiento es como un tricket hidráulico, pero se 
facilita el uso al usar aire comprimido para accionar el mecanismo y así hacer 
más eficiente la operación. 
 
Figura 12. Tricket neumático 
 
Fuente: http://www.globaltech.com.gt/productos/soporte-y-elevacion/itemlist/tag/Tricket. 






2.2. Sistema de aire comprimido 
 
En un sistema de aire comprimido debe contar con ciertos equipos que 
garantizan y mejoran la calidad del aire, estos equipos se emplean según los 
requerimientos del proceso en el que será utilizado, por ejemplo si es en una 
industria de alimentos, el aire debe estar libre de aceites que pudiesen 
mezclarse con el producto; por otra parte, si se va utilizar en un taller mecánico, 
no es necesario el uso de equipos libres de lubricantes.  
 
A continuación, se presentan algunos equipos utilizados en la instalación 
de la nueva red de aire para el área de servicio rápido del Ingenio Pantaleón. 
 
2.2.1. Tratamiento de aire 
 
Es importante tratar el aire para evitar impurezas, humedad, lubricantes, 
entre otros, dentro de la red de aire comprimido, según los requerimientos de la 




Los secadores son importantes para la eliminación de condensado dentro 
de la red de aire comprimido. Como se ha mencionado, el aire contiene una 
cantidad de humedad que depende de varios factores, por lo que la eliminación 
total o parcial de esta humedad es necesaria para evitar deficiencias, tanto en la 
red como en el proceso en el que será utilizada. Esta humedad está presente 
en el ambiente, aunque a veces no es perceptible, al ser comprimida y llevarla 
al punto de rocío esta se condensa. Esta condensación puede dañar los 













El filtro es necesario para eliminar partículas e impurezas presentes en el 
ambiente, este también sirve como un secador atrapando el condensado, que 
puede ser eliminado por la válvula de drenaje. 
 
Si lo que se requiere es aire libre de aceite y humedad, es posible utilizar 






Figura 14. Filtro de aire 
 
 
Fuente: http://www.tecnoficio.com/mecanica/neumatica_accesorios.php. Consulta: 25 de 




Los lubricadores son montados generalmente después del filtro regulador, 
creando una niebla de lubricante con el propósito de lubricar los mecanismos de 





Se debe tener en cuenta que no se debe usar cualquier lubricante en 
estos dispositivos, es recomendado el uso de un lubricante que tenga una 
viscosidad cinemática dentro de 10 a 50 cSt, a 20 ᵒC en la mayoría de 
aplicaciones. 
 
La cantidad de aceite se dosifica proporcionalmente al caudal y el número 
de gotas es regulado con el tornillo de ajuste, con 1 a 12 gotas por cada 1 000 
litros de aire es suficiente para la lubricación.  
 
Figura 15. Lubricador de aire  
 
 
Fuente: http://www.estrucplan.com.ar/Producciones/entrega.asp?IDEntrega=3006. Consulta: 25 
de noviembre de 2015. 
 
 Almacenamiento de aire comprimido 2.2.1.4.
 
El almacenamiento en de suma importancia en la red de aire comprimido, 
para esto se utilizan depósitos que deben cumplir con las normas de seguridad 
establecidas, estos depósitos a su vez sirven para eliminar el condensado al ser 
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instalados en conjunto con el compresor, eliminando una gran cantidad de 
condensado del sistema; por otra parte los depósitos ayudan a compensar los 
picos de requerimientos de CFM en la red, teniendo de esta forma un caudal 
constante y sin variar la presión, ya que estos como función principal es 
almacenar una gran cantidad de aire comprimido. 
 
Un lugar común de instalación es en conjunto con el compresor, aunque 
también es recomendable la instalación de depósitos cerca de los puntos con 
mayor requerimiento de aire comprimido (CFM), para así tener un flujo 
constante en puntos que posiblemente estén lejos del cuarto de compresores. 
 
 Extracción de condensado 2.2.1.5.
 
La extracción del condensado es indispensable para que un sistema de 
aire comprimido trabaje de la mejor manera posible, parte de este condensado 
es eliminado del depósito principal, aunque para una mejor calidad de aire es 
necesario uso de métodos de secado especiales. 
 
No se profundizara en el tema de los métodos de secado ya que en este 
proyecto se utilizó un secador refrigerativo, este funciona enfriando el aire a una 
temperatura cerca al punto de congelamiento, esto es más bajo que el punto de 
rocío del aire, por lo que la eliminación de condensación es muy efectiva, 
condensado que es luego eliminado por medio de un sistema de drenaje 
automático, siendo este un método económico. 
 
2.2.2. Distribución de aire comprimido 
 
Para la distribución del aire comprimido hay tres tipos de circuitos 
utilizados en la industria, los cuales se explican a continuación. 
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 Circuito cerrado 2.2.2.1.
 
Este circuito es de los más utilizados ya que tiene la ventaja de mantener 
la presión, caudal y la velocidad de aire constante en varios puntos del circuido 
debido a que cada una de estas variables se comparte a lo largo de toda la 
línea. 
 
Este circuito tiene la ventaja de tener flujo en ambos sentidos de la línea 
de aire, aunque esto también conlleva cierta desventaja ya que los equipos de 
mantenimientos como: filtros, reguladores, lubricadores y algunas válvulas, 
traen predefinido la dirección del flujo; por lo que no se pueden instalar en la 
línea principal de aire, solamente al final de cada ramal, ya que ahí siempre se 
garantiza el flujo en una dirección.  
 
Figura 16. Circuito cerrado 
 
 
Fuente: Distribución de aire comprimido. http://industrial-automatica.blogspot.com. Consulta: 22 





 Circuito abierto 2.2.2.2.
 
Este tipo de circuito tiene la ventaja de ser más económico en su inversión 
inicial ya que conlleva menos materiales. Se debe tener en cuenta que este tipo 
de circuito se debe utilizar únicamente en sistemas en los que los puntos de 
consumo están cercanos a la unidad compresora, ya que se presentan muchas 
pérdidas de presión y caudal a lo largo de la línea.  
 
A diferencia del circuito cerrado, en este, el flujo del aire va una sola 
dirección a lo largo de toda la línea, por lo que sí se pueden utilizar unidades de 
mantenimiento, garantizando una mejor calidad de aire. 
 
Figura 17.  Circuito abierto 
 
 
Fuente: Distribución de aire comprimido. http://industrial-automatica.blogspot.com. Consulta: 22 
de junio de 2015. 
 
 Circuito mixto 2.2.2.3.
 
En este tipo de circuito se aprovechan las ventajas de ambos circuitos 
anteriormente mencionados. Este circuito es de uso muy frecuente en la 
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industria. Para la instalación se debe tener cuidado con la medición de 
diámetros y materiales a usar, ya que puede resultar costosa. 
 
Figura 18. Circuito mixto 
 
 
Fuente: Distribución de aire comprimido. http://industrial-automatica.blogspot.com. Consulta: 22 




Se debe considerar el tipo de tubería a ser utilizada en la red, tanto el 
material como los diámetros. Para la realización de una red de aire comprimido 
existe varios materiales recomendados, tales como: Hierro Galvanizado, 
Aluminio, PVR. Aunque en algunos lugares utilicen el PVC para distribuir el aire 
comprimido, este no se recomienda por el riesgo de explosión, pudiendo causar 













Fuente: http://www.prevost.es/. Consulta: 22 de junio de 2015. 
 

















Fuente: Productos. http://www.donadio-cba.com.ar/. Consulta: 22 de junio de 2015. 
 
2.3. Fallas en la red de aire comprimido actual 
 
A lo largo de la red de aire comprimido se encuentran muchos problemas, 
tanto de diseño como de fatiga de los materiales; se puede observar 
ramificaciones improvisadas, demasiados accesorios y cambios bruscos de 
dirección.  
 
Por la necesidad de mantener en funcionamiento la red de aire 
comprimido se han reparado las fugas de una manera inadecuada, por lo que la 
fuga no se elimina en su totalidad y, como ya se ha mencionado, eso implica un 













Fuente: Patio 3, Servicio rápido, Ingenio Pantaleón. 
 
El compresor se encuentra en un lugar inadecuado, ya que está ubicado 
entre pistas en las que se les da mantenimiento a carretas y cabezales, lo que 
lo deja expuesto a aire con muchas impurezas y hasta una posible colisión con 
el compresor. (Ver figura 26). 
 
En cuanto al diseño de la red, no está hecho de una manera técnica y deja 
algunas zonas sin conexiones para abastecer las herramientas. La distribución 
está hecha de forma cerrada con dos anillos.  
 
Algunas de las unidades de mantenimiento FRL están deterioradas, otras 
fuera de servicio, y otras se utilizan de forma incorrecta, lo que no solo hace 
deficiente la operación sino que también se fatigan las partes de las 
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herramientas neumáticas, incrementando el gasto al tener que comprar nuevos 
equipos. 
 
 Algunas de las purgas de los filtros están sobre conexiones de la red 
eléctrica, lo que hace imposible purgar los filtros por los accidentes que se 
puedan causar. Al sobrepasar el límite el filtro ya no hace su trabajo 
eficientemente.  
 




Fuente: Patio 3, Servicio rápido, Ingenio Pantaleón. 
 
Las bajadas desde el anillo principal se hacen de manera directa, es decir 
no se hace la ramificación de “cuello de ganso” lo que hace que toda la 
condensación llega directamente a las conexiones, y al no contar con un 
secador, la condensación en el sistema es elevada. 
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Figura 24. Diseño antiguo del sistema 
 
Fuente: elaboración propia, con base en medidas tomadas en Pantaleón, S.A. 
 




Fuente: Patio 3, Servicio rápido, Ingenio Pantaleón. 
 
La red de aire comprimido está hecha con tubería de hierro galvanizado. A 




creando fugas, y cierto grado de corrosión por la condensación elevada en el 
sistema. 
 
El aire atmosférico en la costa sur es un aire húmedo por lo que la 
necesidad de incluir un secador en el sistema es prioridad, ya que el sistema 
pierde eficiencia por la gran cantidad de condensado. 
 
El compresor instalado ya se encuentra en mal estado, no se le ha dado 
mantenimiento preventivo y su eficiencia actualmente es baja. 
 
Figura 26. Compresor red antigua 
 
 
Fuente: Patio 3, Servicio rápido, Ingenio Pantaleón. 
 
Con todos estos problemas que se presentan, es realmente necesaria la 
creación de una nueva red, analizando, si es necesario, el reemplazo del 
compresor actual. 




Se hizo el análisis de la red actual, a continuación se presentan algunas 
gráficas para poder entender mejor el comportamiento del sistema. 
 
Figura 27. Gráfica PSI vs Hora compresor antiguo 
 
Fuente: KAESER COMPRESORES, propuesta Ingenio Pantaleón, patio 3. 
 
Como se muestra en la gráfica se puede demostrar que las pérdidas de 
presión por fugas es bastante alta ya que a partir de las 5:00 pm, hora en la que 
se terminaba la jornada laboral, el aire seguía fugándose, por lo que al siguiente 
día al arranque del compresor, este debía trabajar de nuevo llenando todo el 
sistema y esto conlleva gastos innecesarios. 
 
Más adelante se muestran más datos obtenidos con el estudio, datos que 
ayudarán a dimensionar, tanto la tubería como el compresor. 
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2.4. Creación de la red de aire comprimido 
 
A continuación, se presenta todo lo referente al rediseño de la red de aire 
comprimido. 
 
Para el diseño de una red de distribución de aire, se debe tener datos 
como presión de trabajo, consumo de aire comprimido en el sistema. Estos en 
algunos casos se hacen sumando teóricamente el consumo de cada equipo 
conectado al sistema. En la mayoría de los casos, los requerimientos de aire en 
una red de aire comprimido no varían a no ser de que se instalen nuevos 
equipos o se deterioren los existentes. Pero en el caso del servicio rápido de 
Pantaleón, las conexiones se usan para propósitos variados, tales como 
regulación de presión en llantas, uso de herramientas neumáticas y para 
limpieza de radiadores, por lo que el consumo de aire comprimido varía según 
las tareas realizadas y las herramientas conectadas en cada momento. 
 
Para poder hacer el rediseño de la red, se llevó a cabo un estudio para 
poder evaluar de una manera más confiable los consumos en el área, ya que el 
estudio mide, por un periodo de 7 días, el consumo en dicha área. Se presentan 
gráficas en las que se pueden evaluar los máximos y mínimos de consumo, 
para poder realizar un diseño con variables exactas y precisas.   
 
A continuación se presentan los datos obtenidos del estudio realizado: 
 
2.4.1. Estudio del área 
 





 Marca: KAESER 
 Modelo: ASD30 
 Entrega de aire: 132 cfm 
 Potencia nominal: 30 hp 
 Presión: 125 psi 
 
Figura 28. Ejemplo de gráfica 
 
 











Figura 29. Presión promedio durante la semana de prueba 
 
 
Fuente: KAESER. Estudio de demanda de aire, p. 8. 
 
Como ya se mencionó con el estudio realizado, los valores obtenidos son 
exactos, por lo que se obtuvo una presión promedio de 120 psi (sin 
desconexión).  
 
El valor a utilizar  para el rediseño de la red será de 120 psi, basándonos 
en los datos del estudio realizado.  
 
Como se puede observar en la gráfica, la presión al momento de apagar el 
compresor se iba perdiendo gradualmente, esto confirmaba que en el sistema 
existían demasiadas pérdidas de presión por fugas, por lo que al siguiente día 
el compresor debía llenar nuevamente las líneas de aire. Esto representa un 







Figura 30. Demanda de aire durante la semana de prueba Kaeser 
 
 
Fuente: KAESER. Estudio de demanda de aire, p. 9. 
 
Gracias al estudio se determinó que se demanda un promedio de 44 cfm, 
por lo que este será el dato utilizado para la creación de la nueva red. 
 
Este método es más exacto que hacer una suma de los valores teóricos 
de cada equipo y herramienta utilizados en el área.  
 
En la gráfica se observan picos mayores al valor promedio, estos son 
debido a varios factores, estos se pueden abastecer simplemente con un buen 




2.4.2. Rediseño de la red de aire comprimido 
 
Luego de tener los datos necesarios para el diseño correcto de la red de 
aire comprimido, se procederá a hacer uso de los conocimientos técnicos, 
basados en los datos anteriormente citados. 
 
Figura 31. Área de servicio rápido 
 
 
Fuente: Ingenio Pantaleón, S.A. 
 
 A continuación, se presenta un plano del área de servicio rápido, en la 
















Fuente: elaboración propia, datos medidos directamente en el área con cinta métrica. 
 
Se muestra en la figura 32 el plano vista planta del área de servicio 
rápido del Ingenio Pantaleón, se tendrá un anillo principal del cual descenderán 
20 ramificaciones en total (una por columna), para poder aprovechar toda la 
infraestructura; como se puede observar, las longitudes son relativamente 
grandes por lo que es necesario tener el diámetro adecuado para evitar, en lo 













Fuente: elaboración propia, con base en figura 32. 
 
 Requerimientos de la red 2.4.2.1.
  
Para realizar el cálculo del diámetro necesario para mantener una 
presión ideal en la red de distribución, es necesario saber las características de 
la red; se debe conocer la presión máxima a la que se desea trabajar, las 
tolerancias de caídas de presión que se pueden considerar como aceptables 
dentro de la red sin afectar el funcionamiento y el consumo total de aire en el 
sistema. 
 
Tabla V. Requerimientos para dimensionamiento de la red 
 
Requerimiento Valor 
Presión de trabajo 125 Psi 
Caudal 44 cfm 
Caída de presión permisible 2 psi 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Cálculo para el anillo principal 2.4.2.2.
 
Para determinar el diámetro adecuado para el anillo principal debemos 
tener los datos requeridos para la siguiente fórmula. 
47 
 
    √
                    






   = diámetro interno del tubo (m) 
  = flujo volumétrico (m3/s) 
  = longitud nominal (m) 
   = caída de presión (Pa) 
   = presión del sistema (absoluto, Pa) 
 
2.4.2.2.1. Flujo volumétrico de anillo 
principal 
 
Tenemos como flujo promedio de la red 44 cfm, según cálculos mostrados 
anteriormente. Para efectos de cálculo se debe tener el flujo volumétrico en 
(m3/s).  
 
        
   
 
 ⁄
            
                
 
 ⁄            
  
 ⁄   
 
2.4.2.2.2. Longitud nominal de anillo 
principal 
 
Para hacer el cálculo de la longitud nominal se debe tomar en cuenta la 
longitud lineal de toda la tubería de la red principal; a esta longitud lineal se le 
deben sumar las longitudes equivalentes de cada uno de los accesorios que 
componen el anillo principal. 
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Con base en la figura 32 y figura 33, se tienen dos líneas de aire 
comprimido que pasan a lo ancho del área, cada una de 54,63 m y cinco líneas 
transversales de 27 m cada una; tomando en cuenta que desde la salida del 
compresor hasta conectarse con la red se tienen 10 m.  
 
 (      )   (   )             
 
 Da como resultado 254 m lineales de tubería. A esto se le debe sumar las 
longitudes equivalentes de cada uno de los accesorios necesarios para la 


































Figura 34. Accesorios anillo principal (codos 90°) 
 
 
Fuente: elaboración propia, con base en figura 33. 
 
Como se observa en la figura 34, serán necesarios seis codos 90° para la 
realización de la red. Se tomará como un diámetro arbitrario inicial de 1 ¼ de 
pulgada para calcular las longitudes equivalentes, con base en la tabla VI, se 
tomara el dato para codo roscado a 90°. 
 
   
 
    
 
Despejando: 
         
 
Sustituyendo datos: 
       (       )          
 
Convirtiendo a metros: 
              
  
        





Multiplicando por la cantidad de accesorios: 
 
      (      )        
 




Fuente: elaboración propia, con base en la figura 33. 
 
Como se observa en la figura 35, serán necesarias 29 Tees para la 
realización de la red. Se tomará como diámetro arbitrario inicial de 1 ¼ de 
pulgada para calcular las longitudes equivalentes, con base en la tabla VI, se 
tomará el dato para Te estándar con flujo directo. 
 
   
 
    
 
Despejando: 
         
 
Se sustituyen datos: 




Se convierte a metros: 
            
  
        
       
Se multiplica por la cantidad de accesorios: 
       (     )         
 
Se obtienen los datos de la longitud lineal y las longitudes equivalentes por 
accesorios; se suman y de esa manera se da como resultado la longitud 
nominal: 
 
                 (            ) 
 
Se opera: 
                 (            ) 
                        
            
 
2.4.2.2.3. Caída de presión en anillo 
principal 
 
Para una correcta distribución del aire comprimido es permisible una 
pérdida de presión máxima del 1,5 % de la presión de trabajo; se presenta a 
continuación el cálculo para una presión de trabajo de 125 psi. 
 
            
    
        
              
 
Se encuentra ∆p: 
   (            )                    
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Se obtienen todos los datos necesarios y se procede a sustituirlos en la 
formula. 
    √
                    






   = diámetro interno del tubo (m) 
  = flujo volumétrico (m3/s) 
  = longitud nominal (m) 
   = caída de presión (Pa) 
   = presión del sistema (absoluto, Pa) 
 
Se sustituye: 
    
√
                    
 
 ⁄
    
          





    
√
                     
 
 ⁄           
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               ⁄     
Se determina una tubería de 1 ¼ pulgadas para la creación del anillo 
principal. Ya que se había tomado como valor arbitrario para las longitudes 
equivalentes el mismo valor, se puede concluir que es el valor apropiado para la 
creación del anillo principal. 
 
 Cálculo para ramificaciones 2.4.2.3.
 
Para calcular el diámetro adecuado de las ramificaciones, se llevará a 
cabo el mismo procedimiento que se utilizó para el anillo principal. 
 
2.4.2.3.1. Flujo volumétrico de 
ramificaciones 
 
Se tiene como flujo promedio de la red 44 cfm, según cálculos mostrados 
anteriormente. Para efectos de cálculo se debe tener el flujo volumétrico en 
(m3/s).  
 
        
   
 
 ⁄
            
                
 
 ⁄            
  
 ⁄   
 
2.4.2.3.2. Longitud nominal de 
ramificaciones 
 
Para las ramificaciones la longitud a tomar en cuenta es a partir de la “te” 




Se tomará en cuenta la longitud lineal de las tuberías y la longitud 
equivalente de los accesorios en las ramificaciones. 
 
Con  base en la figura 36, se determina la longitud lineal de la tubería es: 
 
                   
 
 
Figura 36. Diseño de ramificaciones       
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Para la ramificación debemos calcular la longitud equivalente para los 
accesorios en este caso: 2 codos y 1 te con flujo en el ramal. Se tomará un 






Cálculo para codo 90°: 
   
 
    
 
Se despeja: 
         
 
Se sustituyen datos: 
       (       )          
 
Se convierten a metros: 
              
  
        
       
 
Se multiplican por la cantidad de accesorios: 
      (      )        
 
Cálculo para Te con flujo en el ramal: 
   
 
    
 
Se despeja: 
         
 
 
Se sustituyen datos: 






Se convierten a metros: 
 
            
  
        
       
 
Se encuentra la longitud nominal de una ramificación: 
 
                         
         
 
Debido a que todas las ramificaciones tienen el mismo diseño se 
encontrara la longitud nominal de todas las ramificaciones multiplicando el valor 
de una ramificación por el número de ramificaciones de la red. 
 
Entonces: 
      (     )         
  
2.4.2.3.3. Caída de presión en 
ramificaciones 
 
Para una correcta distribución del aire comprimido es permisible una 
pérdida de presión máxima del 1,5 % de la presión de trabajo; se presenta a 
continuación el cálculo para una presión de trabajo de 125 psi. 
 
            
    
        
              
 
Se encuentra ∆p: 
 
   (            )                    
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Con todos los datos para el cálculo se procede a sustituir en la fórmula. 
 
    √
                    






   = diámetro interno del tubo (m) 
  = flujo volumétrico (m3/s) 
  = longitud nominal (m) 
   = caída de presión (Pa) 
   = presión del sistema (absoluto, Pa) 
 
Se sustituyen: 
    
√
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La fase de docencia no pudo realizarse durante el tiempo de zafra debido 
a la alta demanda de trabajo en el área, por lo que se planificó para el final de la 
misma. 
 
La capacitación se impartirá al personal que labora en el servicio rápido, 
en la cual se tocarán temas como la importancia del buen manejo del aire 
comprimido, importancia de eliminación de fugas de aire, entre otros.  
 
Tabla VII. Cronograma de presentación de docencia 
 
Actividad Tiempo estimado (min) 
Bienvenida 5 
Introducción 15 




Importancia de eliminar fugas 15 
Presentación de mejoras 15 
Agradecimientos y despedida 5 
 
Fuente: elaboración propia. 
  
Se planifica con los supervisores de área la presentación para el día 






3.2. Introducción al tema de aire comprimido 
 
En este tiempo se dio al personal una idea básica del aire comprimido, 
resolviendo dudas acerca de la generación de aire comprimido, compresores, 
unidades de mantenimiento. Y el funcionamiento e importancia de cada 
elemento de la red instalada. 
 




Fuente: elaboración propia. 
 
3.3. Importancia del buen manejo del aire comprimido 
 
El aire comprimido es uno de los medios de energía más utilizados en 
industria, muchas personas tienen el paradigma de que el aire comprimido es 
gratis, lo que es una forma errónea de pensar ya que el aire comprimido, como 
bien es cierto, no es más que el aire del ambiente comprimido por medio de una 
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máquina compresora, esta máquina compresora deberá utilizar otro tipo de 
energía para funcionar, lo que normalmente implica un gasto en el momento de 
generar aire comprimido; dependiendo del mantenimiento que reciba el 
compresor este consumirá menos energía y podrá comprimir más aire, pero 
nunca el aire comprimido será gratis. 
 
Por lo que saber el buen manejo del aire comprimido ayudará a la 
empresa a disminuir costos de operación, creando conciencia en el personal 
para hacer un buen uso del recurso y manejándolo responsablemente. 
 
En la mayoría de empresas, muchos utilizan el aire comprimido de manera 
irresponsable, utilizándolo para limpiar sus prendas de vestir, limpiar el suelo, 
dejando conectadas herramientas que ya no serán utilizadas, no cerrando las 
llaves de paso correspondientes, no liberando periódicamente el condensado, 
entre otros, lo que se verá reflejado en los costos por generar aire comprimido 
que no está siendo utilizado en el debido proceso para el cual fue instalado. 
 




Fuente: Ingenio Pantaleón, S.A. 
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3.4. Importancia de eliminar fugas de aire 
 
Como se ha enfatizado anteriormente, el aire comprimido no es gratis, por 
lo que tener fugas de aire, tanto en la red de distribución como en las 
herramientas y equipo que hacen uso de este, genera costos innecesarios. 
  
Por lo que, con la capacitación se logró crear conciencia en los mecánicos 
para que hagan un buen uso del recurso, explicándoles la teoría básica del aire 
comprimido, y el por qué un desperdicio del mismo puede afectar a la empresa. 
 
Con esto se pretende que los mecánicos hagan reportes de fugas en el 
momento de ser detectadas para poder dar el mantenimiento necesario a la 
sección y evitar que la fuga cree problemas. 
 
En la sección 1.5 de esta tesis se probó que las pérdidas monetarias por 
fugas son bastante significativas por lo que capacitar al personal en el tema, 
podrá ayudar a que sea más eficientes. 
 
3.5. Presentación de mejoras 
 
Se hizo la presentación de mejoras a los encargados del área, en la cual 
se presentaron los costos de inversión para realizar el proyecto, y los resultados 
finales con visitas al área en donde se llevó a cabo el proyecto.  
 
El nuevo compresor fue reubicado en un lugar adecuado para trabajar 
más eficientemente, un lugar ventilado, cubierto con un techo, aislado del 
personal, al cuarto solo tiene acceso el encargado del área, para evitar que la 
configuración del compresor sea cambiada, caso que se daba en la antigua 
ubicación del compresor a la que cualquier persona tenía acceso. 
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Con la nueva red de distribución se logró eliminar las fugas mencionadas 
anteriormente; las herramientas trabajan de mejor manera gracias a los 
lubricadores instalados, trabajan a una presión adecuada gracias a los filtros 
reguladores instalados, los cuales se mantienen a 90 psi, presión recomendada 
generalmente para herramientas neumáticas. 
 
La presión en la red se mantiene dado que el diámetro de la tubería se 
aumentó de manera que la pérdida por fricción no afectara la presión en las 
conexiones más alejada del compresor. 
 
Se dejó una conexión libre antes de las unidades de mantenimiento, esta 
únicamente para la calibración de llantas, ya que al tener la presión del sistema, 
la calibración puede hacerse de mejor manera. Solucionando de esta manera el 
problema que se daba cuando la presión de las llantas era mayor que la del 





















Fuente: Ingenio Pantaleón, S.A. 
 
En la figura 34 se muestra el nuevo cuarto de compresor, en el que tiene 
espacio suficiente para aspirar aire más limpio que el antiguo compresor, con 
puerta a la que solo tiene acceso el supervisor del Servicio Rápido, para evitar 












Figura 40. Unidades FRL y conexiones generales 
 
 
Fuente: Ingenio Pantaleón, S.A. 
 
En la figura 35 se muestra la imagen de la disposición de las unidades 
FRL y las conexiones: 1) Se dejó una conexión antes de las unidades FRL, ya 
que será utilizada únicamente para calibración de llantas, en la que se necesita 
una presión mayor a 100 psi, para hacer una calibración correcta. 2) Conexión 
de presión regulada a 90 psi, para usos varios en los que se requiere aire libre 










Figura 41. Derivación cuello de ganso 
 
 
Fuente: Ingenio Pantaleón, S.A. 
 
En la figura 36 se muestra que a diferencias de la instalación antigua, en 
la nueva red de aire comprimido se empleó la derivación en cuello de ganso 
para evitar que la condensación llegue a las herramientas, habilitando tuberías 












3.5.1. Datos técnicos del compresor instalado en nueva red 
 
Se muestra en la siguiente figura los datos técnicos del compresor Kaeser 
SK15-Aircenter. 
 




Fuente: Kaeser, Compresores de tornillo SK, Datos Técnicos, p. 8. 
 
Siendo el consumo promedio 44 cfm, se abastece de manera adecuada la 
red ya que el compresor entrega 71 cfm a una presión máxima de trabajo de 
125 psi.  
 
El compresor cuenta con un sistema de secador refrigerativo y un tanque 











































1. Con el nuevo diseño de la red de distribución de aire comprimido se logró 
eliminar atrasos en el proceso de mantenimiento de equipos de arrastre. 
 
2. Con el nuevo compresor se logró abastecer adecuadamente todas las 
herramientas del área.  
 
3. Al tener un diámetro adecuado en la tubería de la red de distribución, 
tomando en cuenta las pérdidas,  se logra tener una presión ideal en 
cada una de las conexiones. 
 
4. Teniendo un circuito cerrado se logra mantener una presión 
relativamente constante. 
 
5. Observando los resultados del estudio de pérdida energética por fugas 
en el sistema, es posible proponer un proyecto rentable para la empresa,   
dado que esa pérdida económica se puede convertir en inversión al 
rediseñar la red. 
 
6. Se realizó un estudio de ahorro energético en base a no desperdiciar aire 
en fugas, dicho estudio comprobó que se estaba desperdiciando una 
considerable cantidad de dinero en fugas. 
 
7. Haber dejado una conexión libre para la calibración de llantas, mejoró 







































1. Asignar a una persona encargada de configurar el compresor, teniendo 
acceso al cuarto de compresor, para evitar ajustes incorrectos. 
 
2. Mantener en capacitación constante al personal que hace uso de aire 
comprimido en el área. 
 
3. Concientizar al personal a hacer un buen uso del aire para evitar costos 
en generación de aire comprimido. 
 
4. De ser necesario hacer ramificaciones adicionales, hacer un estudio 
para el diseño de estas, para evitar que la red vuelva a ser obsoleta. 
 
5. Mantener un programa de mantenimiento preventivo, tanto para la red 
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